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Transformadores trifásicos: introducción

(sección 2.10 Chapman)
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Combinación de tres transformadores monofásicos

Máquinas Eléctricas (4.º “X”)

Máquinas e Instalaciones Eléctricas (4.º “R”)
2022
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Una configuración clásica de columnas

Máquinas Eléctricas (4.º “X”)

Máquinas e Instalaciones Eléctricas (4.º “R”)
2022



Conexión estrella-estrella



6

Y-y: forma de conexionado

Máquinas Eléctricas (4.º “X”)

Máquinas e Instalaciones Eléctricas (4.º “R”)
2022
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Y-y: relación de tensiones de línea vs. relación de transformación

Máquinas Eléctricas (4.º “X”)

Máquinas e Instalaciones Eléctricas (4.º “R”)
2022



Conexión triángulo-triángulo
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D-d: forma de conexionado

Máquinas Eléctricas (4.º “X”)

Máquinas e Instalaciones Eléctricas (4.º “R”)
2022
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D-d: relación de tensiones de línea vs. relación de transformación

Máquinas Eléctricas (4.º “X”)

Máquinas e Instalaciones Eléctricas (4.º “R”)
2022



Conexión triángulo-estrella
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D-y: forma de conexionado

Máquinas Eléctricas (4.º “X”)

Máquinas e Instalaciones Eléctricas (4.º “R”)
2022
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D-y: relación de tensiones de línea vs. relación de transformación

Máquinas Eléctricas (4.º “X”)

Máquinas e Instalaciones Eléctricas (4.º “R”)
2022



Ejemplo comercial típico
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Ejemplo normalizado de distribución en BT: conexión Dyn11

Fuente:

https://www.tadeoczerweny.com.ar/

transformadores-de-distribucion/

Máquinas Eléctricas (4.º “X”)

Máquinas e Instalaciones Eléctricas (4.º “R”)
2022
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Cálculo de eficiencia: diferentes criterios

Máquinas Eléctricas (4.º “X”)

Máquinas e Instalaciones Eléctricas (4.º “R”)
2022

C: factor de carga (frecuentemente, k)

Nota: esta expresión está escrita 

con valores del secundario. En 

realidad, IRAM-IEC especifica 

potencia nominal en el primario. 

Puede simplificarse así:

En resumen

Hay 2 criterios:

(1) Normas de EE. UU

(2) Normas europeas



Gracias por su atención

San Francisco (Cba.), 2024
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